
 

Návod k montáži a užití  
Spínací ak�ní �leny s detekcí protékajícího 
proudu ABB i-bus

®

KNX 
SA/S 2.16.6.1 SA/S 4.16.6.1 
SA/S 8.16.6.1 SA/S 12.16.6.1 
 
D�ležitá upozorn�ní  
Montovat a zprovoz�ovat p�ístroje smí pouze kvalifikovaní a 
vyškolení elektromonté�i, kte�í jsou certifikováni jako Partne�i KNX 
a jsou uvedeni v seznamu partner� asociace KNX: www.knx.org 
p�ípadn� na www.abb-epj.cz. B�hem projektování a realizace 
elektrické instalace musí být brány v úvahu p�íslušné normy, 
p�edpisy a p�edepsané postupy.  
- Chra�te p�ístroje p�ed vlhkostí, zne�išt�ním a poškozením 
b�hem dopravy, skladování a používání!   
- P�ístroje neprovozujte mimo povolený rozsah technických dat 
(nap�. teplotní rozsah)!  
- P�ístroje smí být provozovány pouze v uzav�ených krytech (nap�. 
v rozvodnicích).  

Zprovozn�ní  
P�i�azení individuální adresy a nastavení parametr� se zajiš�uje 
z ETS=Engineering Tool Software (od verze ETS3.0f nebo vyšší) 
spole�n� s programem Power-Tool. Odpovídající soubor VD3 je 
nutné použít pro programování v ETS3 nebo soubor KNXPROD 
pro programování v ETS4. 

 
Podrobný popis parametr�, nastavení a postup zprovoz�ování lze 
nalézt v technických datech. Tyto informace lze stáhnout z 
internetových stránek www.abb.de/knx.  

Zapojení 

  
1 Popisové pole 
2 Programovací tla�ítko 
3 �ervená programovací LED 
4 Svorkovnice pro p�ipojení sb�rnice KNX 
5 Ukazatel a posuvný ovládací prvek pro stav ZAP/VYP  
6 2 šroubové svorky pro p�ipojení zát�že 

Popis 
2, 4, 8 a 12 násobné spínací ak�ní �leny pro montáž na 
nosné lišty do rozvad���. Ak�ní �leny jsou v každém pólu 
vybaveny bezpotenciálovými kontakty pro nezávislé spínání 
elektrické zát�že prost�ednictvím ABB i-bus®KNX. Výstupy 
lze individuáln� ovládat také manuáln�. Spínací kontakty 
jsou ur�eny pro spínání odporové, kapacitní i induktivní 
zát�že. Ak�ní �leny jsou vybaveny také indikací protékajícího 
proudu. Informace o procházejícím proudu pak mohou p�edávat na 
sb�rnici ABB i-bus®KNX. P�ístroj je napájen po sb�rnici KNX, 
nevyžaduje p�ídavné napájení. 
 

Rozm�ry 

 
 
Technická data (výtah) 
Napájení: po sb�rnici ABB i-bus®KNX (21 až 30 V DC) 
P�ipojení: šroubovými svorkami  

lan�nými vodi�i 0,2 — 4 mm2 
tuhými vodi�i 0,2 — 6 mm2 

Délka odizolování vodi��: min. 10 mm 
KNX p�ipojení: bezšroubová sb�rnicová svorkovnice 
Po�et výstup�: 2, 4, 8 nebo 12, bezpotenciálové kontakty 
Spínané nap�tí: 250/440 V AC, 50/60 Hz 
Spínací schopnost p�i 230V: 16/20 AX,podle �SN EN 60947-4: 
20A (AC1), 16A (AC3) 
Kapacitní zát�ž max. 200�F podle �SN EN 60669 
Teplotní rozsahy: 

provoz: -5 °C až +45 °C  
skladování: -25 °C až +55 °C  
doprava: -25 °C až +70 °C 

Stupe� krytí IP20 podle �SN EN 60 529 
T�ída ochrany II podle �SN EN 61 140 
Kategorie p�ep�tí III podle �SN EN 60664-1 
Stupe� zne�išt�ní 2 podle �SN EN 60664-1 

Ovládání a indikace 
 
Ukazatel nastavení sepnuté polohy (5) 

ZAP/VYP lze ru�n� ovládat posunutím do dolní 
polohy (I) je kontakt sepnut (ZAP), v horní poloze (0) 
je kontakt rozepnut (VYP). Posuvný ukazatel 
sou�asn� slouží k indikaci polohy ZAP (I) nebo VYP 
(0). 
 

�ervená programovací LED (3) 
Svítí, když je p�ístroj v programovacím režimu (po stisku 
programovacího tla�ítka (2)). Zhasne ihned po naprogramování 
fyzické adresy p�ístroje p�ipojeného ke sb�rnici. 

Montáž  
Pro instalaci do rozvad��� nebo rozvodnic. Bezšroubové uchycení 
na nosnou lištu 35 mm podle �SN EN 50022. 

P�ipojení 
P�ipojení sb�rnice sb�rnicovou svorkovnicí. Výkonové obvody se 
p�ipojují ke šroubovým svorkám. Popis svorek je na krytu. 

Likvidace 
Všechny balicí materiály a p�ístroje ABB jsou vybaveny ozna�ením 
a zkušebním razítkem pro �ádnou a odbornou likvidaci. Balicí  
materiály a elektrické p�ístroje, resp. jejich komponenty likvidujte 
v autorizovaných sb�rnách, resp. v likvida�ních závodech. 

Záruka v��i koncovému spot�ebiteli  
P�ístroje ABB jsou vyrobeny nejmodern�jší technologií a jsou 
kvalitativn� p�ezkoušeny. Pokud se p�esto projeví nedostatky, 
poskytuje ABB záruku v tomto rozsahu:  

Záru�ní lh�ta  
Délka záru�ní lh�ty �iní 24 m�síc� od koup� p�ístroje koncovým 
spot�ebitelem. Kon�í nejpozd�ji 30 m�síc� od data výroby.  

Rozsah  
ABB bezplatn� opraví nebo znovu vyrobí všechny �ásti p�ístroje, 
které se prokazateln� staly nefunk�ními nebo nesprávn� 
fungujícími vadnou konstrukcí, nevhodným materiálem nebo 
vadným provedením.   

Vylou�ení  
Ru�ení za nedostatky se nevztahuje na p�irozené opot�ebení nebo 
škody vzniklé dopravou, dále na škody v d�sledku nedodržení 
montážních pokyn� a na škody v d�sledku neodborné instalace. 
Na odstran�ní nedostatku musí být firm� ABB poskytnut nezbytný 
�as a p�íležitost k ov��ení zp�sobu montáže. Ru�ení za d�sledky 
vzniklé na základ� neodborn� provedených zm�n nebo prací 
spojených s uvedením do provozu nevzniká. Platí to také pro 
dodávky jednotlivých i náhradních díl�. ABB neru�í za škody, které 
nevznikly na samotném p�edm�tu dodávky, zvlášt� ne za škody 
nep�ímé, následné a škody na majetku.  

Proml�ení  
Neuzná-li firma ABB uplat�ované reklamace nedostatk�, 
proml�uje se právo oprávn�ného záru�ním pln�ním, uplatn�ní 
nárok� z nedostatk�, ve všech p�ípadech od okamžiku v�asné 
reklamace za 24 m�síc�.  

Zasílání  
Pro zachování práv na základ� tohoto prohlášení o záru�ním 
pln�ní je nutno v p�ípad� záru�ního pln�ní zaslat p�ístroj spole�n� 
s vypln�ným záru�ním listem (nebo �íslem faktury �i dodacího 
listu) a krátkým popisem reklamovaného nedostatku p�íslušnému 
odbornému prodejci nebo Servisnímu st�edisku ABB.  

Údržba  
P�ístroj je bezúdržbový. Dojde-li na n�m nap�. b�hem dopravy 
nebo skladování k závad�, nelze jej otevírat, ale musí být odeslán 
k oprav� výrobci. Bude-li p�ístroj otev�en, dochází ke ztrát� 
zákonné záruky.  

�išt�ní  
Zne�išt�né p�ístroje je možné lehce ot�ít suchým had�íkem. Pokud 
by to nesta�ilo, lze použít mírn� navlh�ený had�ík, lehce 
namydlený. V žádném p�ípad� nelze použít jakékoliv jiné �isticí 
prost�edky nebo organická rozpoušt�dla. 

 
 
 

ABB s.r.o. Elektro-Praga  
Resslova 3 
CZ-466 02 Jablonec nad Nisou 
tel: 483 364 111 
fax: 483 364 159 
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com 
http://www.abb-epj.cz  
Technická podpora (zelená linka):  
800 800 103 

 
 


